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Схема электрическая

однолинейная принципиальная
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ГЕНЕРАТОР 1

G
3~

1700KVA

1600A

3pol.

QF1
1600A

3pol.

65kA

ГЕНЕРАТОР 2

G
3~

1700KVA

1600A

3pol.

QF2
3200A

3pol.

ГЕНЕРАТОР 3

G
3~

1700KVA

1600A

3pol.

QF4
3200A

3pol.

ГЕНЕРАТОР 4

G
3~

1700KVA

1600A

3pol.

QF5
1600A

3pol.

АВАРИЙНЫЙ ДИЗЕЛЬ-ГЕНЕРАТОР

G
3~

650 kVA

400/230v

QF3
1600A

4pol.

Проектирование систем электроснабжения

QF7
1600A

3pol.

QF9
1250A

4pol.

QF8
2500A

4pol.

Энергоблок МСС Mad PCR

690V, 50Hz

F1

L1

VD1
3100A OC

F2

L2

VD2
3100A OC

DC (930V)

690V

1600kVA

400/230V

QF10
1250A

4pol.

400/230V

QF12
250A

3pol.

QF11
500A

3pol.

QF18
200A

3pol.

QF6
1600A

4pol.

F3

QS1
1600A

4pol.

VFD1

QS2
1600A

4pol.

VFD2

M
3~

Tx
M
3~

Tx

400/230V, 50Hz

СБЛОКИРОВАНО

РЩ НС
РЩ ЕБ

РЩ КБ

MP1
1200kW

MP2
1200kW

РЩ СН

МСС1

Насосный блок
Емкостный блок

Компрессорный

блок

Энергоблок МСС Rig PCR

QF13
1600A

4pol.

QF14
1250A

4pol.

QS3
1100A

4pol.

VFD3

DC (930V)

QS4
1100A

4pol.

VFD4

QS9
125A

2pol.

VFD9

QS10
125A

2pol.

VFD10

QS5
1100A

4pol.

VFD5

QS6
1100A

4pol.

VFD6

QS7
900A

2pol.

VFD7

900kW

QS8
900A

2pol.

VFD8

900kW

VD3

L3

QF15
400A

3pol.

РЩ СН

МСС2

ТОРМОЗНЫЕ СОПРОТИВЛЕНИЯ

СБЛОКИРОВАНО

QF16
200A

3pol.

QF17
200A

3pol.

400/230V

400/230V, 50Hz

РЩ БУ
РЩ БОР

M
3~

Tx

DWA

M
3~

Tx

DWB

M
3~

Tx

TD-350-HT

M
3~

Tx

RT

M
3~

Tx

DFW1

M
3~

Tx

DFW2

Буровая установка
Блок очистки раствора
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